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Принципиальная тепловая схема с энергоблоком К-1000-60/3000 
определяет основное содержание технологического процесса преобразования 
тепловой энергии на станции. Схема включает основное и вспомогательное 
оборудование, участвующее в осуществлении этого процесса и входящего в 
состав пароводяного тракта станции. Основная цель расчета данной схемы 
заключается в определении технических характеристик теплового оборудования, 
обеспечивающего уровень энергетических и технико-экономических показателей 
электростанции. 
Целью данной работы является расчет тепловой схемы. 
Задачи работы: 
1. Расчет тепловой схемы энергоблока с турбиной К-1000-60/3000. 
2. Расчет подогревателя низкого давления смешивающего типа 
турбоустановки, с целью определения его основных показателей и характеристик 
работы, отвечающих современным требованиям при проектировании сооружений 
и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования тепловых 
электрических станций и анализа изменения коэффициента полезного действия 
станции нст , расхода топлива на станцию при замене им поверхностного 




1 Анализ конструкции смешивающих подогревателей 
При применении смешивающих ПНД наибольшее применение получила 
гравитационная схема. Это позволяет сократить количество перекачивающих 
насосов, однако требует применения специальных мер по обеспечению 
надежности работы системы регенерации. Основным требованием при 
применении смешивающих ПНД является установка абсолютно надежных 
защитных устройств от попадания в турбину воды из подогревателя, которое 
возможно при затоплении и при сбросе с турбины нагрузки. Практика показала, 
что затопление подогревателей водой наиболее надежно предотвращает 
безарматурная линия аварийного перелива с гидрозатвором, соединяющим 
подогреватель с конденсатором турбины [1]. 
Кроме того, конструкция подогревателя должна исключать возможность 
возникновения обратного потока пара, который был бы способен разогнать 
турбину выше допустимого значения. Это достигается установкой обратного 
парового клапана на трубопроводе отбора и выбором проходного сечения 
дыхательного патрубка на перегородке [2]. Например, рассмотрим ниже такую 
схему установки подогревателей смешивающего тип (рисунок 1.1 и рисунок 1.2). 
Подогреватели устанавливаются последовательно один над другим 
(гравитационная схема), что исключает необходимость применения 
дополнительных насосов для перекачивания конденсата греющего пара из П1 в 
П2. Такое включение подогревателей требует обоснованного выбора высоты их 
установки, так как при всех режимах работы необходимо обеспечивать 
достаточный напор для конденсатных насосов и возможность слива конденсата из 
верхнего подогревателя в нижний. Целесообразно водяную камеру нижнего 
подогревателя выполнять безнапорной со свободным уровнем конденсата, все 
подводящие и отводящие трубопроводы верхнего подогревателя располагать в 
нижней части его корпуса, а у нижнего – присоединять к верхней части его 





Рисунок 1.1– Схема установки подогревателей низкого давления 
смешивающего типа [7] 
П1, П2 – первый и второй подогреватели; КН2 – конденсатный насос 
второго подъема; 1 – обратный затвор; 2 – гидрозатвор; 3 – аварийный слив из 
П2; 4 – клапан; 5 – аварийный слив из П1; 6 – подвод конденсата к П2;  
7 – отвод паровоздушной смеси; 8 – бак; 9 – слив конденсата помимо П2; 
10 – отвод паровоздушной смеси; 11 – подвод конденсата. 
 
Разность высот между подогревателями должна выбираться по 
максимально возможной разности давлений в них с учетом гидравлического 




Рисунок 1.2 – Смешивающие подогреватели низкого давления [7] 
а – конструктивная схема П1; б – конструктивная схема П2;1 – подвод пара; 
2 – отвод паровоздушной смеси; 3 – подвод конденсата; 4 – отвод конденсата;5 – 
аварийный слив конденсата; 6 – аварийный отвод конденсата на всас насоса;7 – 
подвод конденсата из подогревателя более высокого давления. 
Внутри корпуса П1 последовательно расположены три яруса тарелок с 
отверстиями диаметром 8 мм, между которыми (в центральной части корпуса) 
имеется канал для прохода пара. Поток основного конденсата от конденсатных 
насосов первого подъема поступает в приемную водяную камеру подогревателя и 
из нее на верхнюю тарелку. 
Последовательно перетекая с одной тарелки на другую, вода дробится 
на тонкие струи. Установка тарелок обеспечивает подвод пара одновременно ко 
всем струйным пучкам, кроме самого верхнего. Струи конденсата, стекающие с 
верхней тарелки, обеспечивают конденсацию пара, проходящего по каналу между 
тарелками. Выделяемый в процессе подогрева воды воздух отводится по 





Средняя и нижняя тарелки имеют общий центральный канал, 
непосредственно связывающий каждый струйный отсек с первым по ходу 
конденсата. Тарелки установлены в корпусе таким образом, что по их внешнему 
периметру имеется пространство для одновременного подвода пара ко всем 
струйным пучкам, кроме верхнего, первого по ходу конденсата. Верхний пучок 
предназначен для конденсации пара, поступающего по центральному каналу 
после всех нижних струйных пучков. Между боковыми бортами верхней тарелки 
и корпусом аппарата имеется канал для отвода паровоздушной смеси. 
Конструкция подогревателя П2 не отличается от П1, только подвод пара у 
него производится сверху и для обеспечения нормальной работы конденсатных 
насосов подогреватель оснащен конденсатосборником. Установка барботажных 
устройств и подвод к ним пара и дренажа из вышестоящих подогревателей 
позволяют проводить в конденсатосборнике деаэрацию конденсата. 
Конденсатосборник отделен от парового отсека подогревателя перегородкой с 
обратными клапанами. Это позволяет предотвратить попадание влаги из 
конденсатосборника в паровой отсек и паропровод греющего пара и отказаться от 
установки на нем защитной арматуры. 
При гравитационной схеме включения подогревателей и размещения их 
около турбины более целесообразным является применение подогревателей 
горизонтального типа. В схеме с перекачивающими насосами лучше использовать 
более надежные подогреватели вертикальной конструкции. 
На рисунке 1.3 показан вертикальный подогреватель смешивающего типа. 
Корпус вертикальных подогревателей смешивающего типа разделен поперечной 
перегородкой 11 на собственно подогреватель и сборник конденсата. Поток 
основного конденсата подается в верхнюю часть подогревателя на дырчатый лист 
4, откуда струями перетекает на лист 2 и затем в занятое водой пространство 
переливного устройства 16.  
Из этого устройства конденсат по трубам 19 перепускается в нижнюю 




Пар поступает в подогреватель по трубе 5, на которой также установлен 
обратный затвор. Обратные затворы на паровой и водяной линиях исключают 
возможность обратного потока воды и пароводяной смеси в паровую линию и 
отбор турбины при внезапном снижении мощности турбины и давления пара в 
отборе. Пересекая водяные струи, пар конденсируется и подогревает воду до 
температуры насыщения ts. 
Подогретый поток воды отводится из нижней части аппарата. Когда 
уровень в корпусе подогревателя поднимается выше допустимого значения, часть 
воды перетекает через гидравлический затвор и по трубе 13 через гидрозатвор 
отводится в конденсатор турбины. Выпар отсасывается и отводится по линии, 
подсоединенной к штуцеру 6. Дренаж из вышестоящего ПНД подводится по трубе 




Рисунок 1.3 – Схема конструкции вертикального смешивающего 
подогревателя [7] 
1 – корпус; 2, 4 – дырчатые листы; 3 – линия подвода конденсата;5 – подвод пара; 
6 – отсос паровоздушной смеси; 7, 9 – лаз; 8 – обратный затвор для пара; 10 – 
уравнительная труба; 11 – разделительная перегородка; 12 – обратный затвор для 
конденсата; 13 – переливная труба; 14 – отвод конденсата;  
15 – дренаж из сетевых подогревателей; 16 – переливное устройство;  
17 – подвод пара из уплотнений; 18 – кольцевой коллектор; 19 – переливная труба; 















3 Расчет тепловой схемы 
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4 Составление общих уравнений материального баланса 
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8 Сравнение показателей тепловой экономичности для двух 
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